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Re´sume´ - Un nouveau type de feuille de polypropyle`ne composite est de´crit et teste´. Le concept consiste
a` prendre en sandwich un canal serpentin en boucle ferme´e, de´coupe´ dans une feuille de polypropyle`ne
et contenant un me´lange liquide-vapeur automoteur, entre deux feuilles du meˆme mate´riau lie´es par
soudage laser se´lectif. La re´ponse thermique d’une feuille de polyme`re prototype a e´te´ caracte´rise´e
pour diffe´rents niveaux de puissance thermique et orientations spatiales. La conductance thermique
e´quivalente, calcule´e a` partir des tempe´ratures de surface aux extre´mite´s de la feuille, augmente quatre
a` six fois par rapport a` une feuille de polypropyle`ne composite sans fluide de travail.
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L’utilisation de mate´riaux polyme`res pour remplacer les pie`ces me´talliques est le choix na-
turel pour re´pondre aux contraintes de poids et de couˆt d’un grand nombre d’appareils et d’ap-
plications, y compris les applications spatiales, ae´ronautiques et e´lectroniques portables. Alors
que les mate´riaux polyme`res offrent d’excellentes caracte´ristiques de flexibilite´ me´canique, de
re´sistance a` la fatigue, de faible poids et de faible couˆt par rapport aux mate´riaux me´talliques, ils
pre´sentent des performances de transfert de chaleur me´diocres en raison de leur faible conduc-
tivite´ thermique.
Re´cemment, plusieurs tentatives ont e´te´ mene´es pour augmenter la conductivite´ thermique
des polyme`res en utilisant des additifs a` conductivite´ thermique e´leve´e, tels que des mine´raux,
des fibres et des me´taux [1]. La taille des charges atteint souvent l’e´chelle nanome´trique pour
obtenir une interaction directe et efficace entre les composants. Les proprie´te´s finales de ces
nanocomposites de´pendent des proprie´te´s de leurs composants, de la forme, de la taille, de la
distribution et de l’orientation de la phase disperse´e. Les additifs peuvent eˆtre ajoute´s in situ
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pendant le processus de synthe`se ou ex-situ par dispersion me´canique dans un polyme`re fondu
en utilisant un turbomixeur ou une extrudeuse a` double vis. Les additifs couramment utilise´s
comprennent des particules [2, 3], des fibres [4], des poudres ou particules me´talliques [5, 6] et
des nanotubes de carbone [7, 8, 9].
Dans le pre´sent travail, il est propose´ de fabriquer des feuilles de polyme`re composites in-
corporant des caloducs pulse´s, qui pre´sentent une conductivite´ thermique e´quivalente significa-
tivement supe´rieure a` celle du mate´riau polyme`re solide [10, 11]. La technologie des caloducs
pulse´s est base´e sur la circulation d’un fluide de travail autopropulse´ dans un canal serpentin
a` boucle ferme´e, qui est de´coupe´ dans une feuille de polypropyle`ne et pris en sandwich entre
deux feuilles de polypropyle`ne transparentes, lie´es par soudage par transmission laser se´lective.
Quand de la chaleur est fournie a` un coˆte´ de la feuille polyme`re composite (l’e´vaporateur), le
fluide de travail s’e´vapore ; l’augmentation de tempe´rature et de pression qui en re´sulte provoque
la dilatation de la vapeur et pousse le fluide de l’e´vaporateur vers la section du condenseur,
ou` la chaleur est rejete´e dans un environnement plus froid. Les bouchons de vapeur agissent
me´caniquement comme un piston sur les bouchons de liquide adjacents, assurant la circulation
du fluide de travail. Le retour du condensat a` l’e´vaporateur peut eˆtre davantage entraıˆne´ par la
gravite´ et/ou la capillarite´, en fonction du diame`tre hydraulique du canal.
Les performances thermiques d’une feuille de polypropyle`ne composite ayant des dimen-
sions de 250 mm de longueur, 98 mm de largeur et 1,5 mm d’e´paisseur, et contenant un fluide
caloporteur, ont e´te´ teste´es en appliquant a` la section de l’e´vaporateur une rampe de puis-
sance a` e´tages croissante/de´croissante comprise environ entre 2 W et 30 W, et en mesurant
les tempe´ratures a` la surface de la feuille. Lorsque l’apport calorifique maximal est de 31,82
W, la re´sistance thermique e´quivalente atteint un minimum de 1,35 C/W ; en comparaison, la
re´sistance thermique e´quivalente de l’enveloppe en feuille de polyme`re composite sans fluide
de travail est de 7,9 C/W, ce qui signifie que la conductance thermique e´quivalente augmente
de 585% par rapport a` la feuille de polypropyle`ne composite sans fluide caloporteur.
2. Conception et fabrication
2.1. Se´lection des mate´riaux
Les polyme`res thermoplastiques sont le choix plus sense´ pour produire des dispositifs flui-
diques peu couˆteux et caracte´rise´s par une flexibilite´ me´canique ; Les autres avantages sont le
rapport re´sistance me´canique / poids, la simplicite´ de mise en forme et de production en se´rie,
et la facilite´ de recyclage. Cependant, leur conductivite´ thermique relativement faible empeˆche
leur utilisation dans les applications de transfert de chaleur et de gestion thermique. Dans la
pre´sente e´tude, des mate´riaux polyme`res approprie´s pour la fabrication de dispositifs fluidiques
ont e´te´ se´lectionne´s selon les crite`res suivants :
— Flexibilite´ me´canique - Mate´riaux avec module de Young et module de flexion infe´rieur
a` 1 GPa et allongement a` la contrainte critique supe´rieur a` 2%.
— Compatibilite´ chimique avec les fluides de travail (eau, ace´tone, e´thanol),
— Tempe´ratures de service maximales et minimales.
— Soudabilite´ par transmission laser se´le´ctive.
Sur la base de ces crite`res, le polypropyle`ne a e´te´ identifie´ comme le meilleur candidat a`
l’aide du logiciel CES EduPack 2015 (Granta Design Ltd.). Le polypropyle`ne pre´sente des
avantages supple´mentaires, tels qu’une re´sistance e´leve´e a` l’abrasion, une re´sistance a` plui-
sieurs acides, alcalins et solvants dans une plage de tempe´ratures jusqu’a` 140 C, et un couˆt
relativement bas par rapport a` d’autres mate´riaux plastiques.
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2.2. Conception thermohydraulique
Le caloduc pulse´ a e´te´ conc¸u comme un canal serpentin a` boucle ferme´e [12], de´coupe´ dans
une feuille de polypropyle`ne rectangulaire ayant des dimensions de 250 mm de longueur et 98
mm de largeur, comme illustre´ a` la figure 1. Pour assurer la circulation du fluide caloporteur





g(⇢L   ⇢G)  DH  1.8
r
 
g(⇢L   ⇢G) (1)
Selon Eq. (1) le diame`tre hydraulique de´pend des proprie´te´s du fluide ; en particulier pour
l’e´thanol (⇢ = 789 kg/m3 ;   = 22 mN/m) Eq. (1) donne 1,18 mm  DH  3,04 mm, tandis
que pour le fluide re´frige´rant FC-72 (⇢ = 1680 kg/m3 ;   = 10 mN/m), le crite`re devient 0,54
mm DH  1,4 mm. Afin d’assurer une bonne flexibilite´ me´canique, le canal du caloduc a e´te´
obtenu dans une feuille de polypropyle`ne d’une e´paisseur de 0,7 mm ; en conse´quence, avec une
largeur de canal de 9 mm, on obtient un diame`tre hydraulique de 1,3 mm, ce qui convient pour
l’utilisation du caloduc avec les deux fluides conside´re´s. Par conse´quent, il est possible d’inse´rer
jusqu’a` six portions paralle`les du canal a` l’inte´rieur de la largeur du caloduc, correspondant a`
un canal a` cinq courbes, comme illustre´ a` la figure 1. Dans cette configuration, le canal a un












Figure 2 : Sche´ma du processus d’assemblage et
de soudage au laser
2.3. Fabrication
Le canal du caloduc pulse´ a e´te´ obtenu dans une feuille de polypropyle`ne noir par de´coupe
au laser. La de´coupe au laser a e´te´ pre´fe´re´e aux autres technologies de fabrication parce que
elle permet d’obtenir des ge´ome´tries de de´coupe complexes rapidement et avec pre´cision par
rapport a` d’autres proce´de´s, a` condition que le mate´riau ne surchauffe pas, ce qui provoquerait
une de´formation du contour du canal. La qualite´ de la coupe est principalement de´termine´e par
sa largeur, qui a e´te´ minimise´e en agissant sur la mise au point du laser, et par la rugosite´ de ses
bords [14]. Pour ame´liorer la finition des bords de coupe, chaque canal a e´te´ coupe´ en re´pe´tant
plusieurs passes de gravure, en enlevant environ 0,1 mm de mate´riau a` chaque passe.
La deuxie`me e´tape du processus de fabrication a consiste´ a` sceller les deux coˆte´s ouverts du
canal avec deux feuilles de polypropyle`ne transparent par soudage par transmission laser afin
de cre´er des joints lisses, sans soudure et robustes entre les couches [15]. L’e´nergie du laser
traverse la couche transparente transmissive et est absorbe´e par la couche noire adjacente, en
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fondant les deux feuilles exactement a` l’interface [16], comme indique´ sche´matiquement a` la
figure 2. Pour assurer un soudage uniforme, les feuilles de plastique ont e´te´ serre´es entre deux
lames de verre pour permettre au faisceau laser d’atteindre la feuille de polypropyle`ne.
Les principaux parame`tres de soudage ont e´te´ optimise´s a` l’aide d’une approche essais et
erreurs ; ils correspondent a` une distance focale e´gale a` 24,7 cm, une puissance laser de 1,9 W
et une vitesse de coupe de 18 mm/min, tandis que la largeur de la ligne de soudure est e´gale a` 0,3
mm. Pour assurer un soudage plus fort et e´liminer les e´ventuelles imperfections, le processus
consistait en deux passes avec des directions de soudage orthogonales.
3. Montage expe´rimental et proce´dure
Le montage expe´rimental est repre´sente´ sche´matiquement a` la figure 3. Les feuilles caloducs
composites ont e´te´ monte´es sur un cadre de support vertical, avec la zone de l’e´vaporateur en
bas et le condenseur en haut.
Deux plaques chauffantes en ce´ramique (100 W chacune) ont e´te´ applique´es des deux coˆte´s
du caloduc dans la re´gion de l’e´vaporateur ; pour distribuer uniforme´ment la chaleur, deux
plaques de cuivre ont e´te´ place´es entre chaque e´le´ment chauffant et la surface du caloduc pul-
sant, tandis qu’une paˆte thermique a e´te´ utilise´e pour minimiser la re´sistance de contact. Les
plaques chauffantes ont e´te´ connecte´es a` une alimentation CC re´glable (Circuit Specialists CSI
12001X) pour permettre un controˆle pre´cis de la puissance thermique fournie a` l’e´vaporateur.






Figure 12 represents on  of the assembly s tup mechanisms for a flexible flat 
pulsating heat pipe. The mechanism set up consists of the bas  structure, a flex bl  pulsating 
heat pipe, two cooling fans (to cool the condenser), two ceramic heaters, two heater 
insulations, a pressure transducer, two copper plates, a micro metering valve, polypropylene 
plastic blocks, and bolts. 
 
 




Figure 3 :Vue d’assemblage ´cl t´ du montage
expe´rimental : (1) cadre de support ; (2) vanne
microme`trique ; (3,8) isolation thermique ; (4,9)
plaques chauffantes ; (5,6,7) feuilles de polypro-
pyle`ne ; (10) plaque de fixage ; (11) transducteur









Figure 4 : Sche´ma du dispositif expe´rimental :
(a) pompe a` vide, (b) seringue, (c) acquisi-
tion nume`rique et PC, (d) transducteur de pres-
sion, (e) vanne microme´trique, (f) unite´ ther-
mocouples, (g) ventilateurs de refroidissement,
(h) alimentation e´lectrique, et (i) plaques chauf-
fantes
Le canal du caloduc a e´te´ connecte´ a` un transducteur de pression (Gems 3500, 0-160 kPa) et a`
une vanne microme´trique (Upchurch Scientific), utilise´e a` la fois pour cre´er le vide a` l’inte´rieur
du canal et pour introduire le fluide caloporteur. La sortie CC du transducteur de pression a e´te´
e´chantillonne´e a` 1 Hz par un syste`me d’acquisition nume´rique (LabJack U6).
Huit thermocouples de surface (Omega Engineering) ont e´te´ place´s a` la surface du caloduc,
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quatre dans la zone de l’e´vaporateur et quatre dans la zone du condenseur, et connecte´s a` leur
syste`me d’acquisition nume´rique. La distribution de la tempe´rature dans la re´gion adiabatique
a e´te´ visualise´e par une came´ra infrarouge FLIR One (FLIR Systems Inc.).
Pour introduire les fluide caloporteur (e´thanol ou re´frige´rant FC-72), on a d’abord cre´e´ le
vide a` une pression de 0,2 ± 0,5 kPa (abs) a` l’interieur du canal, a` l’aide d’une pompe a` vide
a` deux e´tages (Bacoeng) ; ensuite, le fluide contenu dans un re´servoir externe a` la pression
atmosphe´rique a e´te´ introduit dans la quantite´ souhaite´e (3 ml pour l’e´thanol et 4 ml pour le FC-
72, correspondant respectivement a` 60% et 50% du volume du canal) en ouvrant doucement la
vanne microme´trique de dosage.
Les expe´riences ont e´te´ mene´es avec le caloduc en position verticale, en appliquant a` la sec-
tion de l’e´vaporateur une rampe e´chelonne´e de puissance thermique ascendante / descendante
d’environ 2 W a` 30 W et en mesurant les tempe´ratures a` la surface de la feuille de polypro-
pyle`ne a` une fre´quence d’e´chantillonnage de 1 Hz. Pour chaque niveau de puissance, l’apport
de chaleur e´tait maintenu constant jusqu’a` ce qu’un re´gime pseudo-stationnaire soit atteint. Les
tests ont e´te´ interrompus plus toˆt si un point quelconque de la feuille de polypropyle`ne attei-
gnait une tempe´rature de 110 C, pour e´viter de s’approcher du point de fusion du mate´riau. Des
expe´riences pre´liminaires ont montre´ que la circulation en deux phases dans le caloduc avec
FC-72 commenc¸ait avec un apport de chaleur d’environ 2,5 W a` l’e´vaporateur, et d’environ 5
W dans le caloduc avec e´thanol.
4. Re´sultats
La figure 5 montre le transitoire de chauffage d’une feuille de polypropyle`ne composite
avec un canal a` trois courbes contenant de l’e´thanol lorsqu’une puissance thermique constante
d’environ 5 W est fournie a` l’e´vaporateur.
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Figure 5 : Tempe´ratures sur l’e´vaporateur et
sur le condenseur d’un caloduc avec un ca-
nal serpentin a` trois courbes et e´thanol comme
fluide caloporteur, pour une puissance thermique
constante de 5,2 W
Figure 6 :Distribution de la tempe´rature dans la
re´gion adiabatique d’un caloduc a` cinq courbes
avec FC-72 comme fluide caloporteur, pour une
puissance thermique de 5,2 W
Initialement, la tempe´rature de l’e´vaporateur augmente de fac¸on exponentielle, comme dans
un processus normal de transmission de chaleur par conduction ; le de´but de l’e´bullition, qui en-
traıˆne la circulation du fluide dans le canal, correspond a` une forte diminution de la tempe´rature
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dans l’e´vaporateur en raison de l’augmentation du coefficient d’e´change thermique.
Un exemple de re´partition de la tempe´rature dans la re´gion adiabatique lorsque la feuille de
polyme`re composite est chauffe´e dans la zone de l’e´vaporateur, obtenu a` l’aide de l’imagerie
infrarouge, est pre´sente´ a` la figure 6. Contrairement aux mate´riaux homoge`nes dans la direction
du flux de chaleur, ou` l’on peut identifier un gradient de tempe´rature avec des lignes isothermes
orthogonales au flux de chaleur, la feuille de polypropyle`ne composite pre´sente une alternance
de bandes chaudes et froides, correspondant respectivement au fluide en e´bullition (ascendant)
et au condensat (descendant).
Les tempe´ratures mesure´es a` la surface de l’e´vaporateur et du condenseur pendant la rampe
montante / descendante de la puissance thermique fournie a` l’e´vaporateur sont illustre´es a` la
figure 7, tandis que la figure 8 pre´sente les valeurs correspondantes de la pression mesure´e
a` l’inte´rieur du canal. En raison de la conductivite´ thermique relativement faible du polypro-
pyle`ne et de l’e´coulement diphasique liquide-vapeur intrinse`quement instable, la feuille com-
posite pre´sente une inertie thermique importante et atteint un e´tat pseudo-stationnaire environ
40 minutes apre`s chaque changement du niveau de la puissance de chauffage.


































Figure 7 : Tempe´ratures mesure´es dans les zones
de l’e´vaporateur (T1-T4) et du condenseur (T5-
T8) du caloduc rempli de FC-72 en position ver-































Figure 8 :Pression absolue mesure´e dans le ca-
nal du caloduc en position verticale pendant la
rampe d’alimentation montante / descendante
La conductance thermique e´quivalente de la feuille de polypropyle`ne composite conc¸ue dans
la direction longitudinale a e´te´ calcule´e comme suit :
Keq =
Q˙
TE   TC (2)
Les performances thermiques globales de la feuille de polyme`re composite sont illustre´es aux
figures 9 et 10, qui montrent la conductance thermique e´quivalente du mate´riau entre l’extre´mite´
chaude et l’extre´mite´ froide, calcule´e selon l’e´quation 2, en fonction de la puissance thermique
de chauffage a` l’e´vaporateur, respectivement pour la feuille a` trois tours remplie d’e´thanol et la
feuille a` cinq tours remplie de FC-72. Pour quantifier l’ame´lioration du transfert de chaleur due
a` la circulation du fluide, ces valeurs sont compare´es a` la conductance thermique e´quivalente
des feuilles composites sans fluide caloporteur.
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La valeur la plus e´leve´e de la conductance thermique e´quivalente est observe´e pour le calo-
duc a` cinq courbes rempli de FC-72, a` la puissance de chauffage maximale de 31,3 W, ou` la
conductance thermique atteint une valeur maximale de 0,74 W/ C ; cela signifie que la conduc-
tance thermique e´quivalente du caloduc augmente de 585% par rapport a` la feuille de poly-
propyle`ne composite sans fluide de travail (0,126 W/ C). L’augmentation correspondante de la
conductivite´ thermique observe´e dans la feuille a` trois tours remplie d’e´thanol est environ 250%
plus e´leve´e que celle de la feuille composite sans fluide de travail (0,067 W/ C), soit 0,16 W/ C
au chauffage maximal. alimentation de 14,7 W. Les performances diffe´rentes sont e´videmment
dues au nombre de tours du canal et aux proprie´te´s de fluide diffe´rentes : l’e´vaporation du
FC-72 (capacite´ thermique : 1,1 kJ/kgK ; chaleur latente ; 88 kJ/kg) est plus facile que celle
de l’e´thanol (capacite´ thermique : 2,5 kJ/kgK ; chaleur latente ; 846 kJ/kg). Dans les deux cas,
la performance maximale est limite´e par la tempe´rature de la feuille composite dans la re´gion
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Figure 9 :Conductance thermique e´quivalente
d’un caloduc avec canal a` trois courbes rempli
d’e´thanol, en fonction de la puissance thermique
fournie a` l’e´vaporateur ; la ligne en pointille´ in-
dique la conductance thermique de la feuille de
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Figure 10 :Conductance thermique e´quivalente
d’un caloduc avec canal a` cinq courbes rempli
de FC-72, en fonction de la puissance thermique
fournie a` l’e´vaporateur ; la ligne en pointille´ in-
dique la conductance thermique de la feuille de
polypropyle`ne composite sans fluide
5. Conclusion
Un nouveau concept de feuille polyme`re composite avec conductivite´ thermique ame´liore´e a
e´te´ conc¸u et fabrique´ a` l’aide de trois feuilles de polypropyle`ne, lie´es entre elles par soudage au
laser se´lectif, la feuille centrale contenant un canal en serpentin rempli d’un fluide caloporteur.
La re´ponse thermique a e´te´ e´value´e pour deux ge´ome´tries diffe´rentes du canal et deux fluides
diffe´rents, pour diffe´rentes valeurs de l’apport de chaleur a` l’e´vaporateur.
Les re´sultats pre´liminaires indiquent une augmentation de 250% de la conductance ther-
mique e´quivalente pour la feuille avec canal a` trois courbes remplie d’e´thanol et une augmen-
tation de 585% pour la feuille avec canal a` cinq courbes remplie de FC-72, respectivement. La
technologie propose´e repre´sente une voie prometteuse pour produire des mate´riaux polyme`res
composites pre´sentant des caracte´ristiques thermiques ame´liore´es.
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